
 

 

 

奥多摩町特定環境保全公共下水道 
（多摩川流域下水道多摩川上流処理区関連） 

 

 

 

 

事業計画(変更)協議申出書 

（第 6回変更） 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和６年度 
 

 

東 京 都 西 多 摩 郡 奥 多 摩 町 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ⅰ〕奥多摩町特定環境保全公共下水道 

（多摩川流域下水道多摩川上流処理区関連） 

 

事業計画を変更する理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

奥多摩町特定環境保全公共下水道（多摩川流域下水道多摩川上流処

理区関連）事業計画を変更する理由 
 

本町の公共下水道事業は，平成 15 年度に基本計画を策定し，計画区域を決定

した。それに伴い，第一期から第三期にかけて 175ha の事業認可を受けた。その

後，鋭意事業を進め，今回は，第六期の事業計画変更となる。 

 

今回の事業計画の変更理由は以下のとおりである。 

 

1）目標年次の延伸 

多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画（流総計画）の変更と本計画の更

新時期が重なったが、上位計画である流総計画の数値を適切に本計画に反映する

必要があるため、本計画期間を令和７年度まで１年間延伸する。 

 

2）下水道法改正に伴う変更 

上記に伴い財政計画に令和７年度を追加した。 

 

 

 

 

 
表 1 事業計画の経緯 

年度 全体計画
下水道法

事業(認可)計画
内容

平成15年度
○

第1回
― 全体：計画面積175ha

平成17年度
○

第1期

認可年月日：平成17年8月31日

認可番号：17都市基施第192号

認可内容：53haの区域取得、それに伴う計画人口及び計画汚水量の

　　　　　　 設定、主要な管渠の設定、認可期間の設定

平成20年度
○

第2期

認可年月日：平成20年8月25日

認可番号：20都市基施第271号

認可：36haの区域拡大、それに伴う計画人口及び計画汚水量の設定、

           主要な管渠の変更

平成22年度
○

第2回
○

第3期

認可年月日：平成22年10月22日

全体：流総計画に準じた計画目標年次及び計画人口、計画汚水量の設定
認可：86haの区域拡大、それに伴う計画人口及び計画汚水量の設定、

           主要な管渠の変更

平成27年度
○

第4期
認可年月日：平成27年7月15日

事業：接続要望区域の取り込み及び区域の削除（面積の変更なし）

 
 

平成 30 年度  
〇 

第 5 期 

認可年月日：平成 30 年 11 月 12 日 

事業：財政計画等の記載及び事業年度の延伸等 
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第 1 表－1 
 

予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書（分流式汚水） 

予定処理区域の
面積 

約 175 ヘクタール 
予定処理区域内の

地名 

東京都奥多摩町 

区域は下水道計画一般図の
とおり 

処理分区の 

名称 

面積 

(単位  

ヘクタール) 

流域下水道との
接続箇所の番

号 

流域下水道との 

接続箇所の位置 

接続する流域 

下水道の幹線名 

摘
要 

奥多摩 

処理分区 
159 タ－1－1 

奥多摩町大字川井 

字丹縄 

多摩川流域下水道 

多摩川上流幹線 
 

青梅第 1-1 

処理分区 
16 タ－1－2 青梅市御岳本町 

青梅市公共下水道へ
流出 

 

 

第 3 表－1 
 

管渠調書 （汚水） 

処理分区の 

名称 

主要な管渠の

内のり寸法 

(単位 ミリメー

トル) 

延長 

（単位 メート

ル） 

点検個所の数 摘要 

奥多摩 

処理分区 
 75～  350 10,980 

― 

30 箇所 

方法：マンホールからの管内目視 

頻度：5 年に 1 回以上 

計 10,980 
― 

30 箇所 
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1  事業計画の概要 

1.1.  下水道整備普及率 

本町は，多摩川流域下水道多摩川上流処理区関連の下水道事業として，基本

計画(平成 15 年 11 月)を策定し，平成 17 年に初回認可を取得し，整備は概成し

ている。 

令和６年度末の整備率は表 1.1に示すように事業計画区域に対して 100%が整

備済みとなっている。 

表 1.1 下水道整備普及率(令和６年度末) 

普及率

① ② ①/②

 整備済み
区域

 既事業
計画区域

 整備済み

平成29年度末 175.0 175.0 100.0%

項目

面積(ha)

 

 

1.2.  変更理由 

計画書 2 ページを参照のこと。 

 

1.3.  変更概要 

全体計画および事業計画の変更概要を表 1.2に示す。 

 

1.4.  下水道法事業計画の経緯 

事業計画変更の経緯を表 1.3に示す。 
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表 1.2 新旧対照表(汚水計画)   

今回計画 既計画 差(今回-既)

平成36年 平成36年 平成36年 平成27年 - 

分流式 分流式 分流式 分流式 - 

4,300                4,300                4,300           5,400           -1,100 

175.0 175.0 175.0           175.0           - 

夜間 3,600                3,600                3,600           4,500           -900 

昼間 2,100                2,100                2,100           2,200           -100 

生活 270                   270                   270              258              12 

営業 150                   150                   150              150              - 

生活 340                   340                   340              323              17 

営業 190                   190                   190              188              2 

生活 610                   610                   610              581              29 

営業 340                   340                   340              338              2 

生活 970                   970                   970              1,160           -190 

営業 320                   320                   320              330              -10 

地下水 170                   170                   170              200              -30 

工場 100                   100                   100              100              - 

合計 1,560 1,560 1,560 1,790 -230 

生活 1,210                1,210                1,210           1,450           -240 

営業 400                   400                   400              410              -10 

地下水 170                   170                   170              200              -30 

工場 130                   130                   130              130              - 

合計 1,910 1,910 1,910 2,190 -280 

生活 2,190                2,190                2,190           2,610           -420 

営業 710                   710                   710              740              -30 

地下水 170                   170                   170              200              -30 

工場 190                   190                   190              190              - 

合計 3,260 3,260 3,260 3,740 -480 

※今回は流総計画の数値と整合を図った。

時間最大

汚水量
原単位

(L/人・日)

計画
汚水量

(m
3
/日)

時間最大

日最大

流総計画

下水排除方式

計画処理人口(人)

日平均

日平均

事業計画

計画行政人口(人)

計画処理面積(ha)

項目

計画目標年次

日最大

全体計画

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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表 1.3 事業計画の経緯 

年度 全体計画
下水道法

事業(認可)計画
内容

平成15年度
○

第1回
― 全体：計画面積175ha

平成17年度
○

第1期

認可年月日：平成17年8月31日

認可番号：17都市基施第192号

認可内容：53haの区域取得、それに伴う計画人口及び計画汚水量の

　　　　　　 設定、主要な管渠の設定、認可期間の設定

平成20年度
○

第2期

認可年月日：平成20年8月25日

認可番号：20都市基施第271号

認可：36haの区域拡大、それに伴う計画人口及び計画汚水量の設定、

           主要な管渠の変更

平成22年度
○

第2回
○

第3期

認可年月日：平成22年10月22日

全体：流総計画に準じた計画目標年次及び計画人口、計画汚水量の設定
認可：86haの区域拡大、それに伴う計画人口及び計画汚水量の設定、

           主要な管渠の変更

平成27年度
○

第4期
認可年月日：平成27年7月15日

事業：接続要望区域の取り込み及び区域の削除（面積の変更なし）

 
 

平成 30 年度  
〇 

第 5 期 

認可年月日：平成 30 年 11 月 12 日 

事業：財政計画等の記載及び事業年度の延伸等 
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2  予定処理区域及びその周辺の地形及び土地の用途 

2.1.  地形及び土地の利用状況 

奥多摩町は，昭和 30 年に古里村，氷川町，小河内村の 3 町村が合併し，誕生

した。昭和 45 年には奥多摩有料道路（現・奥多摩周遊道路）を開通し，自然と

観光の町としての基盤を固め，キャンプ場，釣り場などのレクリエーション施設

の整備拡充を進めてきている。 

行政区域は，東西 19.5km，南北 17.5km であり，東京都第 1 位の広大な面積

（225.53km2）を有し，町役場は新宿副都心から約 70km の距離にあり，海抜 339

ｍに位置している。都市計画区域は設定されていない。 

本町は，東京都の最西北端に位置し，周囲を青梅市，あきる野市，檜原村，

山梨県小菅村，丹波山村及び埼玉県秩父市，飯能市に隣接し，東京都最高峰の雲

取山（標高 2,017m）をはじめとした急峻な山岳と町中央を東西に貫流する多摩

川やその支流の深い渓谷で形成されており，町全体が秩父多摩甲斐国立公園に含

まれている水と緑の豊かな町である。また，都民の水道水源用の小河内貯水池

（奥多摩湖）がある「水源の町」でもある。 

表 2.1に本町の地目別面積を示す。 

 

表 2.1 地目別面積 

単位：km2

項目 宅地 田 畑 山林 原野 その他 合計

地目別面積  1.00  0.05  1.50  68.26  1.85  152.87 225.53

構成比 0.44% 0.02% 0.67% 30.27% 0.82% 67.78% 100.00%

2015奥多摩町勢要覧資料編  

 

2.2.  下水の排除方式及びその決定の理由 

下水の排除方式は，以下の理由から分流式とする。 

1）環境の整備，公共用水域の水質汚濁防止の観点から合流式より有利である。 

2）上位計画である多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画（以下，流総計画

と表記）の設計諸元に合わせる。 

 



 5 

2.3.  予定処理区域及びその決定の理由 

本事業計画では，地形が急峻で雨水排除が容易であるため，汚水のみを対象

とする。 

事業計画区域は，既に全体計画区域と同一となっている。今回変更では，事

業計画区域の変更は行わないものとする。表 2.2に処理分区別計画区域を示す。 

 

表 2.2 処理分区別計画区域 

 今回変更
(平成36年)

 既計画
(平成27年)

 拡張分

氷川 75.00 75.00 75.00 - 
白丸、大氷川、常磐、長畑、
南氷川、栃久保、海沢、境

川井 84.00 84.00 84.00 - 川井、大丹波、小丹波、棚沢

小計 159.00 159.00 159.00 - 

 青梅第1-1
処理分区

梅沢 16.00 16.00 16.00 - 梅沢、丹三郎

175.00 175.00 175.00 - 

24.20 24.20 24.20 - 中山、原、川野、留浦、峰谷

199.20 199.20 199.20 - 

事業計画

合計

 備考
自治会名

小河内処理区

 多摩川
上流

処理区

 奥多摩
処理分区

計

処理区名 処理分区名 地区名
 全体計画
(平成36年)

 

 

2.4.  管渠の位置の決定の理由 

汚水管渠のルート選定に際しては，次の事項を考慮して決定した。 

(1) 自然流下を原則とし，流域下水道幹線の接続が容易である。 

(2) 管渠の土かぶりをできるだけ浅くできる。 

(3) 電気，水道，NTT 等の他の地下埋設物とのクロスが容易である。 

(4) 管渠を布設できる道路幅員を有する。 

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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3  計画下水量およびその算出の根拠 

3.1.  人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠 

3.1.1  行政人口 

流総計画では，行政人口として，夜間人口と昼間就業人口を設定している。 

夜間人口は定住人口をさし，生活汚水量を算出するための人口である。昼間

就業人口は営業人口を指し，営業汚水量を算出するための人口である。 

本町では夜間人口と昼間就業人口の差は少ないと考えられるが，流総計画と

整合をはかり，夜間と昼間の行政人口を設定する。 

本町の事業計画目標年次の将来行政人口は，実績の推移と流総計画の値等を考

慮した結果，表 3.1に示すとおり，夜間が 4,300 人，昼間が 2,700 人とする。 

 

表 3.1 本町の行政人口 

減少率

 夜間  昼間 総数

平成20年 6,465 0.98             実績

平成21年 6,273           0.97             〃

平成22年 6,190           0.99             〃

平成23年 6,028           0.97             〃

平成24年 5,824           0.97             〃

平成25年 5,659           0.97             〃

平成26年 5,511           0.97             〃

平成27年 5,378           0.98             〃

平成28年 5,270           0.98 〃

平成29年 5,233 0.99             〃

平成30年

平成31年 4,900 2,800 流総計画の値

平成32年

平成33年

平成34年

平成35年

平成36年 4,300 2,700 流総計画＝全体計画＝事業計画

出典：住民基本台帳、平成20～21年度は各年度末人口、平成22～29年度は、1月1日人口

備考 年度項目
 行政人口(人)

将来

実績

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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図 3.1 本町の行政人口 

 

 

3.1.2  計画人口 

1)多摩川上流処理区の計画人口 

流総計画では，計画人口として，夜間人口と昼間就業人口を設定している。

町では夜間人口と昼間就業人口の差は少ないと考えられるが，流総計画と整合を

はかり，夜間人口と昼間就業人口を設定する。 

本計画での計画人口を表 3.2に示す。 

 

表 3.2 計画人口（流総計画＝全体計画＝事業計画 平成 36 年度） 

多摩川流域下水道

多摩川上流処理区
小河内処理区

夜間 3,600 200 500                                 4,300                              

昼間 2,100 300 300                                 2,700                              
人口(人)

項目

下水道計画区域

区域外 合計

 

 

2)地区別人口 

地区別人口の推移を表 3.3に示す。 

過去 10 ヵ年で町の行政人口に対する各地区の比率は変動が少ないことから，

各地区の人口の比率は，過去 10 ヵ年の平均値を将来固定する。 

将来の各地区の夜間人口および昼間人口は，将来の行政人口に各地区の人口

の比率を乗じて算出する。算出結果を表 3.4に示す。 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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表 3.3 地区別人口の推移 

青梅第1-1

処理分区

氷川 川井 計 梅沢 氷川 川井 梅沢

平成20年 2,890           2,506           5,396           472              5,868           0.49             0.43             0.08             

平成21年 2,800           2,431           5,231           462              5,693           0.49             0.43             0.08             

平成22年 2,775           2,397           5,172           449              5,621           0.49             0.43             0.08             

平成23年 2,689           2,361           5,050           435              5,485           0.49             0.43             0.08             

平成24年 2,621           2,258           4,879           428              5,307           0.49             0.43             0.08             

平成25年 2,551           2,197           4,748           419              5,167           0.49             0.43             0.08             

平成26年 2,482           2,158           4,640           400              5,040           0.49             0.43             0.08             

平成27年 2,411           2,114           4,525           403              4,928           0.49             0.43             0.08             

平成28年 2,329           2,118           4,447           392              4,839           0.48             0.44             0.08             

平成29年 2,303           2,133           4,436           388              4,824           0.48             0.44             0.08             

平均 -                   -                   -                   -                   -                   0.49             0.43             0.08             

年度
多摩川流域下水道 多摩川上流処理区

下水道計画区域
多摩川上流処理区の人口に

対する各地区の比率

 人口(人)

計
奥多摩処理分区

 
 

 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

人
口

(人
)

年度 氷川 川井 梅沢
 

図 3.2 地区別人口の推移 
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表 3.4 地区別の計画人口 

青梅第1-1処

理分区

氷川 川井 計 梅沢

夜間 1,720                1,500                3,220                380                   3,600                

昼間 1,000                880                   1,880                220                   2,100                

夜間 1,720                1,500                3,220                380                   3,600                

昼間 1,000                880                   1,880                220                   2,100                

事業計画
(平成36年度)

全体計画
(平成36年度)

項目

多摩川流域下水道 多摩川上流処理区

奥多摩処理分区
計

 

 

3.2.  1 人 1 日最大汚水量，1 人当たりの日平均汚水量，1 人当たりの時間最大汚水

量，工場排水量，地下水量及びその推定の根拠 

3.2.1  計画下水量の算定方法 

計画下水量は，表 3.5に示すとおり生活汚水量，営業排水量，工場排水量，地

下水量の合計値とした。一人一日当りの汚水の量としては，生活汚水量の原単位

を設定した。 

表 3.5 汚水量区分と算定方法 

区分 算定方法 摘要

生活汚水量 夜間人口×原単位 一般家庭からの排水

営業汚水量 昼間就業人口×原単位 事業所からの排水(観光排水を含む)

工場排水量 流総計画の設定値 流総計画に準じる

地下水量 1日最大汚水量の10% 流総計画に準じる
 

 

3.2.2  家庭下水（生活汚水，営業汚水） 

家庭汚水量原単位は流総計画及び全体計画と整合を図り，表 3.6に示すとおり

とした。時間変動率も流総計画に準じた。 

表 3.6 家庭汚水量原単位 

単位：L/人･日 

事業計画
(平成36年度)

全体計画
(平成36年度)

 備考
(時間変動率)

日平均 270 270

日最大 340 340 日平均の1.25倍

時間最大 610 610 日最大の1.80倍

日平均 150 150

日最大 190 190 日平均の1.25倍

時間最大 340 340 日最大の1.80倍

 生活汚水量
原単位

 営業汚水量
原単位

項目

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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事業計画年次の地区別の家庭汚水量を表 3.7に示す。 

表 3.7 計画家庭汚水量 

青梅第
1-1

青梅第
1-1

氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

夜間 1,720      1,500      3,220      380         3,600      1,720      1,500      3,220      380         3,600      

昼間 1,000      880         1,880      220         2,100      1,000      880         1,880      220         2,100      

日平均 270         270         -             270         -             270         270         -             270         -             

日最大 340         340         -             340         -             340         340         -             340         -             

時間最大 610         610         -             610         -             610         610         -             610         -             

日平均 150         150         -             150         -             150         150         -             150         -             

日最大 190         190         -             190         -             190         190         -             190         -             

時間最大 340         340         -             340         -             340         340         -             340         -             

生活 460         410         870         100         970         460         410         870         100         970         

営業 150         140         290         30           320         150         140         290         30           320         

合計 610         550         1,160      130         1,290      610         550         1,160      130         1,290      

生活 570         510         1,080      130         1,210      570         510         1,080      130         1,210      

営業 190         170         360         40           400         190         170         360         40           400         

合計 760         680         1,440      170         1,610      760         680         1,440      170         1,610      

生活 1,050      920         1,970      220         2,190      1,050      920         1,970      220         2,190      

営業 340         300         640         70           710         340         300         640         70           710         

合計 1,390      1,220      2,610      290         2,900      1,390      1,220      2,610      290         2,900      

生活汚水量
原単位

(L/人・日)

全体計画　(平成36年度)

多摩川上流

奥多摩
計

多摩川上流処理区名

計

事業計画　(平成36年度)

奥多摩

項目

処理分区名

家庭
汚水量
(m3/日)

日平均

日最大

時間最大

計画人口(人)

地区名

営業汚水量
原単位

(L/人・日)

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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3.2.3  工場排水 

工場排水量は，既計画と同様，流総計画の整備完了年の値を用いる。 

時間変動率は，日平均：日最大＝1：1.25，日最大：時間最大＝1：1.5 とし

た。 

各地区の主要な工場は，表 3.8のとおりである。既計画と同様，処理分区別の

工場排水量は流総計画と整合を図り，奥多摩処理分区における各地区の工場排水

量の配分割合は，氷川地区：川井地区＝25%：75% と設定した。配分結果を表 

3.9に示す。 

表 3.8 各地区の工場数 

地区名 工場種目 箇所数（箇所）

砕石 1

計 1

精密機械 1

砕石 1

計 2

梅沢 0

川井

氷川

 

表 3.9 工場排水量 

単位：m3/日 

項目

処理区名

処理分区名
青梅第

1-1

青梅第
1-1

地区名 氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

日平均 20           70           90           10           100         20           70           90           10           100         

日最大 30           90           120         10           130         30           90           120         10           130         日平均の1.25倍

時間最大 40           130         170         20           190         40           130         170         20           190         日最大の1.50倍

備考

計
奥多摩

計
奥多摩

事業計画　(平成36年度) 全体計画　(平成36年度)

多摩川上流 多摩川上流

 

 

3.2.4  計画汚水量のまとめ 

計画汚水量をまとめ，表 3.10に示す。なお，地下水は流総計画に準じ，日最

大汚水量の 10%とした。 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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表 3.10 計画汚水量のまとめ 

単位：m3/日 

青梅第
1-1

青梅第
1-1

氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

生活 460         410         870         100         970         460         410         870         100         970         

営業 150         140         290         30           320         150         140         290         30           320         

20           70           90           10           100         20           70           90           10           100         

630         620         1,250      140         1,390      630         620         1,250      140         1,390      

80 70 150         20 170         80 70 150         20 170         日最大汚水量の10%

710         690         1,400      160         1,560      710         690         1,400      160         1,560      

生活 570         510         1,080      130         1,210      570         510         1,080      130         1,210      日平均の1.25倍

営業 190         170         360         40           400         190         170         360         40           400         日平均の1.25倍

30           90           120         10           130         30           90           120         10           130         日平均の1.25倍

790         770         1,560      180         1,740      790         770         1,560      180         1,740      

80 70 150         20 170         80 70 150         20 170         日最大汚水量の10%

870         840         1,710      200         1,910      870         840         1,710      200         1,910      

生活 1,050      920         1,970      220         2,190      1,050      920         1,970      220         2,190      日最大の1.80倍

営業 340         300         640         70           710         340         300         640         70           710         日最大の1.80倍

40           130         170         20           190         40           130         170         20           190         日最大の1.50倍

1,430      1,350      2,780      310         3,090      1,430      1,350      2,780      310         3,090      

80 70 150         20 170         80 70 150         20 170         日最大汚水量の10%

1,510      1,420      2,930      330         3,260      1,510      1,420      2,930      330         3,260      

時
間
最
大

家庭

工場

小計

地下水

合計

小計

地下水

合計

備考

家庭

計
奥多摩

項目 事業計画　(平成36年度)

日
平
均

処理分区名 奥多摩

工場日
最
大

家庭

合計

地下水

小計

工場

計

地区名

全体計画　(平成36年度)

処理区名 多摩川上流 多摩川上流

 

 

3.3.  主要な管渠の流量計算及びポンプ場の容量計算 

3.3.1  主要な管渠の流量計算 

ここでいう主要な管渠とは，20ha 以上の面積を有する施設を指す。 

①管渠断面の設計 

管渠断面は，計画目標年次（令和６年度）の諸元値により，円形管として

決定する。 

②流速公式 

マニング公式を採用する。 

V＝ 
1

n
・R

2/3
・I

1/2
 

ただし，V：流速(m/s) I：勾配(‰) R：径深(m) n：粗度係数(n＝0.013) 

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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4  流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠 

4.1.  一般家庭下水の予定水質，汚濁負荷量及びその推定の根拠 

生活汚水と営業汚水の汚濁負荷量原単位は，流総計画に準じ，表 4.1のとおり

とする。 

表 4.1 生活汚水と営業汚水に係わる一人一日当りの負荷量原単位 

単位：g/人･日  

事業計画
(平成36年度)

全体計画
(平成36年度)

BOD 18 18

T-N 9 9

T-P 0.9 0.9

BOD 40 40

T-N 2 2

T-P 0.4 0.4

BOD 58 58

T-N 11 11

T-P 1.3 1.3

32 32

6.1 6.1

0.7 0.7

 合計

 生活汚濁
負荷量

 営業汚濁
負荷量

項目

T-P

T-N

BOD

 し尿

 雑排水

 
 

一人一日当りの負荷量原単位に計画人口を乗じて汚濁負荷量を算出した。結

果を表 4.2に示す。 

表 4.2 生活汚水と営業汚水に係わる汚濁負荷量 

 

青梅第
1-1

青梅第
1-1

氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

夜間 1,720      1,500      3,220      380         3,600      1,720      1,500      3,220      380         3,600      

昼間 1,000      880         1,880      220         2,100      1,000      880         1,880      220         2,100      

BOD 58           58 - 58 - 58 58 - 58 - 

T-N 11           11 - 11 - 11 11 - 11 - 

T-P 1.3          1.3 - 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 - 

BOD 32           32 - 32 - 32 32 - 32 - 

T-N 6.1          6.1 - 6.1 - 6.1 6.1 - 6.1 - 

T-P 0.7          0.7 - 0.7 - 0.7 0.7 - 0.7 - 

BOD 100         87           187         22           209         100         87           187         22           209         

T-N 19           17           36           4             40           19           17           36           4             40           

T-P 2.2          2.0          4.2          0.5          4.7          2.2          2.0          4.2          0.5          4.7          

BOD 32           28           60           7             67           32           28           60           7             67           

 T-N 6.1          5.4          11.5        1.3          12.8        6.1          5.4          11.5        1.3          12.8        

 T-P 0.70        0.62        1.32        0.15        1.47        0.70        0.62        1.32        0.15        1.47        

計

地区名

計画人口(人)

処理分区名 奥多摩

全体計画　(平成36年度)

処理区名 多摩川上流 多摩川上流

奥多摩

営業汚濁
負荷量
(kg/日)

項目

生活汚濁負荷
量原単位
(g/人･日)

計

事業計画　(平成36年度)

生活汚濁
負荷量
(kg/日)

営業汚濁負荷
量原単位
(g/人･日)

 

 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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4.2.  工場排水の予定水質及び汚濁負荷量その推定の根拠 

町の工場は，精密機械工場と砕石工場である。工場排水の予定水質は，これ

らの産業中分類別の予定水質の平均値をとり，表 4.3のとおりとする。 

表 4.3 工場排水の下水道取り込み水質 

 

BOD T-N T-P BOD T-N T-P

2281　砕石製造業 13 - - 13 - - 

3115　精密測定器製造業 588 44 5.0 588 44 5.0 

町の下水道取り込み 301 22 2.5 301 22 2.5 

項目
事業計画　(平成36年度) 全体計画(平成36年度)

 
 

日平均工場排水量に工場排水の設定水質を乗じて汚濁負荷量を算定した。結

果を表 4.4に示す。 

表 4.4 工場排水に係わる汚濁負荷量 

 

青梅第
1-1

青梅第
1-1

氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

計画工場汚水量(m3/日)　日平均 20 70 90 10 100 20 70 90 10 100 

予定水質(mg/l) 301 301 - 301 - 301 301 - 301 - 

計画汚濁負荷量(kg/日) 6 21 27 3 30 6 21 27 3 30 

計画工場汚水量(m3/日)　日平均 20        70        90        10        100      20        70        90        10        100      

予定水質(mg/l) 22 22 - 22 - 22 22 - 22 - 

計画汚濁負荷量(kg/日) 0.4 1.5 1.9 0.2 2.1 0.4 1.5 1.9 0.2 2.1 

計画工場汚水量(m3/日)　日平均 20        70        90        10        100      20        70        90        10        100      

予定水質(mg/l) 2.5 2.5 - 2.5 - 2.5 2.5 - 2.5 - 

計画汚濁負荷量(kg/日) 0.05 0.18 0.23 0.03 0.26 0.05 0.18 0.23 0.03 0.26 

処理区名 多摩川上流 多摩川上流

処理分区名 奥多摩
計

奥多摩
計

 

T

-

N

 

T

-

P

項目 事業計画　(平成36年度)

地区名

全体計画　(平成36年度)

 

B

O

D

 

 

4.3.  計画汚濁負荷量および流入水質 

計画流入水質は計画汚濁負荷量を日平均汚水量で除して算定した。結果を表 

4.5に示す。 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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表 4.5 計画汚濁負荷量，計画流入水質 

青梅第
1-1

青梅第
1-1

氷川 川井 小計 梅沢 氷川 川井 小計 梅沢

【1】 1,720 1,500 3,220 380 3,600 1,720 1,500 3,220 380 3,600 

【2】 1,000 880 1,880 220 2,100 1,000 880 1,880 220 2,100 

生活 【3】 460 410 870 100 970 460 410 870 100 970 

営業 【4】 150 140 290 30 320 150 140 290 30 320 

【5】 20 70 90 10 100 20 70 90 10 100 

【6】 80 70 150 20 170 80 70 150 20 170 

【7】 710 690 1,400 160 1,560 710 690 1,400 160 1,560 

生活 【8】 100 87 187 22 209 100 87 187 22 209 

営業 【9】 32 28 60 7 67 32 28 60 7 67 

【10】 6 21 27 3 30 6 21 27 3 30 

【11】 - 1 1 1 2 - 1 1 1 2 

【12】 138 137 275 33 308 138 137 275 33 308 

生活 【13】 19.0 17.0 36 4.0 40 19.0 17.0 36 4.0 40 

営業 【14】 6.1 5.4 11.5 1.3 12.8 6.1 5.4 11.5 1.3 12.8 

【15】 0.4 1.5 1.9 0.2 2.1 0.4 1.5 1.9 0.2 2.1 

【16】 - - - - - - - - - - 

【17】 25.5 23.9 49.4 5.5 54.9 25.5 23.9 49.4 5.5 54.9 

生活 【18】 2.20 2.00 4.20 0.50 4.70 2.20 2.00 4.20 0.50 4.70 

営業 【19】 0.70 0.62 1.32 0.15 1.47 0.70 0.62 1.32 0.15 1.47 

【20】 0.05 0.18 0.23 0.03 0.26 0.05 0.18 0.23 0.03 0.26 

【21】 - 1.00 1.00 1.00 2.00 - 1.00 1.00 1.00 2.00 

【22】 2.95 3.80 6.75 1.68 8.43 2.95 3.80 6.75 1.68 8.43 

生活 【23】 【8】/【3】 217 212 215 220.00 215.46 217 212 215 220.00 215.46 

営業 【24】 【9】/【4】 213 200 207 233.33 209.38 213 200 207 233.33 209.38 

【25】 【10】/【5】 300 300 300 300.00 300.00 300 300 300 300.00 300.00 

【26】 【11】/【6】 - 14.29 6.67 50.00 11.76 - 14.29 6.67 50.00 11.76 

【27】 【12】/【7】 194.37 198.55 196.43 206.25 197.44 194.37 198.55 196.43 206.25 197.44 

生活 【28】 【13】/【3】 41 41 41 40 41 41 41 41 40 41 

営業 【29】 【14】/【4】 41 39 40 43 40 41 39 40 43 40 

【30】 【15】/【5】 20 21 21 20 21 20 21 21 20 21 

【31】 【16】/【6】 - - - - - - - - - - 

【32】 【17】/【7】 35.92 34.64 35.29 34.38 35.19 35.92 34.64 35.29 34.38 35.19 

生活 【33】 【18】/【3】 4.8 4.9 4.8 5.0 4.9 4.8 4.9 4.8 5.0 4.9 

営業 【34】 【19】/【4】 4.7 4.4 4.6 5.0 4.6 4.7 4.4 4.6 5.0 4.6 

【35】 【20】/【5】 2.5 2.6 2.6 3.0 2.6 2.5 2.6 2.6 3.0 2.6 

【36】 【21】/【6】 - 14.29 6.67 50.00 11.76 - 14.29 6.67 50.00 11.76 

【37】 【22】/【7】 4.15 5.51 4.82 10.50 5.40 4.15 5.51 4.82 10.50 5.40 

家庭

夜間

T-P

計画
汚濁

負荷量
(kg/日)

BOD

合計

地下水

地下水

家庭

工場

合計

合計

計画人口(人)

計画汚水量
(m3/日)

　日平均

T-N

昼間

家庭

工場

地下水

合計

工場

工場

計画
水質
(mg/l)

BOD

T-N

T-P

地下水

合計

家庭

工場

地下水

家庭

計
奥多摩

計
奥多摩処理分区名

地区名

家庭

工場

家庭

工場

地下水

合計

地下水

合計

事業計画　(平成36年度) 全体計画　(平成36年度)項目

処理区名 多摩川上流 多摩川上流

 

 

4.4.  除害施設設置基準及びその決定の理由 

下水道法第 12 条および同法施行令第 9 条に該当する下水を公共下水道に排出

しようとするものに対しては，除害施設の設置と水質の監視を行い，公共下水道

の維持管理の適正化を図る。 

 

4.5.  処理の対象外とする工場と対象外とする理由 

本事業計画区域内には処理の対象外とする工場はない。 

※平成 36 年度＝令和 6 年度 
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5  下水の放流先の状況 

5.1.  下水の放流先の平水位及び低水位，低水量の現状及び将来の見通し並びに名称 

予定処理区域内の汚水は，多摩川流域下水道多摩川上流幹線に接続し，処理さ

れ，多摩川へ放流される。 

表 5.1に多摩川の平水位及び低水位を示す。 

表 5.1 多摩川の平水位及び低水位 

河口からの距離 47.8km－30m 51.6km＋27m 

目標位置 昭和用水堰 永田橋 

平水位 約 62cm 約 66cm 

低水位 54cm 52cm 

渇水量 0.82m3/s 0.42m3/s 

 

5.2.  下水の放流先の現状水質及び測定時の流量並びに水質環境基準の類型 

昭島市築地町字向田の地先(河口より 43.9km 地点)において，多摩川流域下水

道多摩川上流水再生センターの処理水が放流される計画である。表 5.2に多摩川

の環境基準の目標値を示す。 

表 5.2 多摩川の水質環境基準 

 多摩川上流 

和田橋より上流 

多摩川上流 

和田橋～拝島橋 

多摩川中流・下流 

拝島橋より下流 

目標 AA A B 

目標水質 BOD 1mg/l 以下 BOD 2mg/l 以下 BOD 3mg/l 以下 

達成期間 イ ハ イ 

達成期間は，(イ)直ちに達成，(ロ)5 年以内で可及的すみやかに達成，(ハ)5 年を超える期間で可

及的すみやかに達成 
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6  その他事業計画を明らかにするために必要な書類 

6.1.  施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針 

1)施設の設置に関する方針（様式 1） 

主要な施策 

(事業計画に基づき

今後実施する予定

の事業に関連する

ものを記載) 

整備水準 

事業の重点化 

・効率化の方針 

中期目標を達成

するための主要

な事業 

備考 
指標等 

現在 

(令和 6 

年度末) 

中期 

目標 

(令和 7

年度末) 

長期 

目標 

(平成 7

年度末) 

汚水処理 
下水道処理 

人口普及率 
100% 100% 100% 

 

事業の予定なし 

 

 整備概成 
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2)施設の機能の維持に関する方針（様式 2） 

a) 主要な施設に係る主な措置 

ⅰ) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画 

主要な施設 点検・調査の頻度 

管渠施設 
主要な管渠のうち腐食の恐れが大きい箇所は、概ね 5 年の一度点検を実施。 

点検の結果、異状の可能性がある箇所についてはテレビカメラ等で調査を実施。 

 

 

ⅱ) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準 

主要な施設 修繕・改築の判断基準 

管渠施設 緊急度Ⅰ及びⅡのものを修繕・改築の対象とする。 

 

ⅲ) 改築事業の概要（平成 30 年度～令和 6 年度） 

主要な施設 改築事業の概要 

管渠施設 
対象なし。 

今後、維持管理計画の策定を検討する。 

 

 

b) 施設の長期的な改築の需要見通し 

改築の需要見通し 

（年当たりの概ねの 

事業規模の試算) 

試算の対象時期 試算の前提条件 

年当たり概ね 0.7 億円 概ね 100 年後 管路施設は目標耐用年数 75 年で改築 

 出典）国土交通省 新たな事業計画（第 3表、様式 2）とその根拠となるストックマネジメント 

実施方針の策定例，【参考資料 3】管路改築需要量算定ルール 
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6.2.  主要な管渠の点検箇所の選定理由及び位置 

5 年に 1 回以上の点検が必要となる下水道法施行令第五条の十二に定める「腐

食のおそれの大きいものとして『下水道法施行規則第四条の四』で定める排水施

設」については，「下水道事業ストックマネジメント実施に関するガイドライ

ン」に挙げられた対象箇所のうち，以下の箇所を選定する。 

①圧送管吐出し先 

②伏越し下流部 

本処理区の主要な管渠上の点検箇所は，計 30 箇所である。その位置は、区画

割施設平面図に示す。 
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7  毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源 

7.1.  下水道事業に関する財政計画書 

本事業計画における事業費は表 7.1のとおりである。 

表 7.1 事業費総括表 

赤は変更前  

                    （単位：千円）黒は変更後     
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経費総括表を表 7.2に，財源総括表を表 7.3に示す。 

表 7.2 経費の部 

赤は変更前 

                                      （単位：千円）黒は変更後 
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 表 7.3 財源の部 

赤は変更前 

                                     （単位：千円）黒は変更後 
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管 記 号

管    径

勾    配

延　　長

地 盤 高

土 被 り

管 底 高

逓加距離

区間距離
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奥多摩町特定環境保全公共下水道事業計画

奥多摩処理分区

汚水縦断面図

東京都西多摩郡奥多摩町 株式会社NJS 平成30年  月
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+290

+295

+300

+305

+310
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+275

+280

+285
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マ
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ホ
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ル
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マ
ン
ホ
ー
ル
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ン
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ル
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マ
ン
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ル
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管 記 号

管    径

勾    配

延　　長

地 盤 高

土 被 り

管 底 高

逓加距離

区間距離
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奥多摩町特定環境保全公共下水道事業計画

奥多摩処理分区

汚水縦断面図

東京都西多摩郡奥多摩町 株式会社NJS 平成30年  月
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管 記 号 表

138 139 140 141 142

143 144

+265

+270

+275

+280

+285
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+265

+270

+275
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+285
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マ
ン
ホ
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ル

１
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マ
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ホ
ー
ル
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管 記 号

管    径

勾    配

延　　長

地 盤 高

土 被 り

管 底 高

逓加距離

区間距離
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奥多摩町特定環境保全公共下水道事業計画

奥多摩処理分区

汚水縦断面図
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+255
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ホ
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ン
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管 記 号

管    径

勾    配

延　　長

地 盤 高

土 被 り

管 底 高

逓加距離

区間距離
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奥多摩町特定環境保全公共下水道事業計画

奥多摩処理分区

汚水縦断面図
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ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

マ
ン
ホ
ー
ル
内
ポ
ン
プ

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
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ホ
ー
ル

１
号
マ
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ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
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ホ
ー
ル

１
号
マ
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ホ
ー
ル

１
号
マ
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ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

15
2

φ
15
0 
+2
54
.0
73

TO
-

16
0

 
35
0 
+2
36
.7
36

153

 350

1.80‰

134.8

154

 200

18.00‰

29.9

155

 350

1.80‰

177.0

156

 350

1.80‰

230.5

157

φ200

圧送

354.7

158

 350

1.80‰

230.0

159

 350

1.80‰

201.0

0
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奥多摩第1幹線



管 記 号

管    径

勾    配

延　　長

地 盤 高

土 被 り

管 底 高

逓加距離

区間距離

1:5000

1
:
2
0
0

奥多摩町特定環境保全公共下水道事業計画

奥多摩処理分区

汚水縦断面図

東京都西多摩郡奥多摩町 株式会社NJS 平成30年  月

V 1:  200
H 1: 5000

9
9

承
認

設
計

   9

管 記 号 表

160 161 162 163 201

202

+220

+225

+230

+235

+240

+245

+300

+305

+310

+315

+320

+325１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

流
域
幹
線
へ
接
続

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

０
号
マ
ン
ホ
ー
ル

塩
ビ
製
小
型
マ
ン
ホ
ー
ル

１
号
マ
ン
ホ
ー
ル

15
9

 
35
0 
+2
36
.7
56

TO
-

RY
U

20
1-
2
 
15
0 
+3
21
.6
05

20
1-
1
 
15
0 
+3
21
.4
77

11
1

 
20
0 
+3
08
.6
71

TO
-

11
2

 
25
0 
+3
07
.6
96

160

 350

1.80‰

179.0

161

 350

18.00‰

47.9

162

 350

1.80‰

95.4

163

 250

10.20‰

13.0

201

 150

3.50‰

129.0
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47.00‰
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奥多摩第1幹線 奥多摩第2幹線













管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

1

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

101
-1

101
510 150 350 330472

101
-2

101
140 150 350 331848

101
-3

101
027 φ 75 圧送 331310

101
-4 1360 φ 100 圧送

101
2037 256 0004 0004 φ 75 圧送 091 0004 33917

33321

338088

331928

100

120 既設

奥多摩第1幹線

102
342 2379 35 0005 0005 150 350 066 0012 33748

33917

335772

337438

155

158 既設

奥多摩第1幹線

103
115 2494 171 0005 0005 φ 100 圧送 064 0005 33984

33748

338933

336523

080

085 既設

奥多摩第1幹線

104
2494 9 0005 0005 150 670 092 0016 33978

33984

338623

338683

100

100 既設

奥多摩第1幹線

105
154 2648 223 0006 0006 150 350 066 0012 33376

33978

331395

338603

221

102 既設

奥多摩第1幹線

106
1036 3684 84 0008 0008 200 300 074 0023 33078

33376

329572

331345

100

221 既設

奥多摩第1幹線

107
019 3703 277 0008 0008 φ 100 圧送 102 0008 34176

33078

340853

329873

080

080 既設

奥多摩第1幹線

108
016 3719 292 0008 0008 200 300 074 0023 33442

34176

333412

340552

080

100 既設

奥多摩第1幹線



管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

2

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

109
004 3723 331 0008 0008 200 300 074 0023 32644

33442

324194

333392

204

082 既設

奥多摩第1幹線

110
017 3740 272 0008 0008 200 300 074 0023 31658

32644

315171

323582

120

265 既設

奥多摩第1幹線

111 112
153 3893 199 0008 0008 200 1900 187 0059 31008

31658

308671

314572

120

180 既設

奥多摩第1幹線

201
-1

201
1705 150 350 321477

201
-2 920 150 350 321605

201
095 2720 129 0006 0006 150 350 066 0012 31490

32382

313476

321457

127

221 既設

奥多摩第2幹線

202
2720 94 0006 0006 150 4700 243 0043 31008

31490

309033

313476

089

127 既設

奥多摩第2幹線

112
005 6618 118 0014 0014 250 210 072 0035 30783

31008

306368

307696

120

213 既設

奥多摩第1幹線

113
008 6626 43 0014 0014 250 1640 202 0099 30696

30783

305489

306368

121

120 既設

奥多摩第1幹線

114
023 6649 98 0014 0014 250 170 065 0032 30636

30696

304419

304776

168

193 既設

奥多摩第1幹線

115
028 6677 783 0014 0014 φ 150 圧送 079 0014 31989

30636

318880

304899

085

130 既設

奥多摩第1幹線

116
722 7399 179 0016 0016 250 230 076 0037 32085

31989

317629

318427

296

121 既設

奥多摩第1幹線

117
7399 70 0016 0016 φ 150 圧送 091 0016 32161

32085

320637

319889

081

080 既設

奥多摩第1幹線



管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

3

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

118
025 7424 325 0016 0016 φ 150 圧送 091 0016 32173

32161

320410

319468

116

198 既設

奥多摩第1幹線

119
045 7469 342 0016 0016 300 200 080 0056 31618

32173

315160

319072

071

235 既設

奥多摩第1幹線

120
7469 244 0016 0016 300 1100 187 0132 30880

31618

307743

315140

075

073 既設

奥多摩第1幹線

121
7469 25 0016 0016 300 1400 162 0114 30836

30880

307151

307723

088

075 既設

奥多摩第1幹線

122
7469 59 0016 0016 300 1100 187 0132 30724

30836

306031

307131

090

092 既設

奥多摩第1幹線

123
7469 10 0016 0016 200 1900 144 0045 30705

30724

305763

305953

106

106 既設

奥多摩第1幹線

124
7469 52 0016 0016 300 1600 225 0159 30607

30705

304861

305693

090

105 既設

奥多摩第1幹線

125
7469 39 0016 0016 300 200 080 0056 30583

30607

301154

303352

437

241 既設

奥多摩第1幹線

126
014 7483 178 0016 0016 φ 150 圧送 091 0016 30738

30583

306003

304473

122

120 既設

奥多摩第1幹線

127
052 7535 99 0016 0016 300 200 080 0056 30933

30738

305428

305853

359

122 既設

奥多摩第1幹線

128
7535 44 0016 0016 φ 150 圧送 091 0016 30978

30933

307173

307673

245

150 既設

奥多摩第1幹線

129
810 8345 7 0018 0018 300 200 080 0056 30982

30978

307006

307023

251

245 既設

奥多摩第1幹線

130
157 8502 259 0018 0018 φ 150 圧送 102 0018 31047

30982

308711

307443

160

222 既設

奥多摩第1幹線

131
427 8929 184 0019 0019 300 200 080 0056 31072

31047

307589

308557

282

160 既設

奥多摩第1幹線

132
8929 163 0019 0019 φ 150 圧送 108 0019 31369

31072

312333

309361

120

120 既設

奥多摩第1幹線



管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

4

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

133
568 9497 283 0021 0021 300 200 080 0056 30622

31369

304711

312181

120

120 既設

奥多摩第1幹線

134
9497 246 0021 0021 φ 150 圧送 119 0021 30244

30622

301083

303963

120

210 既設

奥多摩第1幹線

135
044 9541 260 0021 0021 300 4300 369 0261 29000

30244

288491

300921

120

121 既設

奥多摩第1幹線

136
028 9569 248 0021 0021 300 200 080 0056 28358

29000

282071

288419

120

127 既設

奥多摩第1幹線

137
127 9696 50 0021 0021 φ 150 圧送 119 0021 28333

28358

281973

281973

120

145 既設

奥多摩第1幹線

138
155 9851 82 0021 0021 300 200 080 0056 28332

28333

280834

281037

218

198 既設

奥多摩第1幹線

139
808 10659 306 0023 0023 300 200 080 0056 28155

28332

279354

280814

189

220 既設

奥多摩第1幹線

140
096 10755 187 0023 0023 φ 200 圧送 073 0023 28576

28155

284352

280142

120

120 既設

奥多摩第1幹線

141
015 10770 31 0023 0023 300 200 080 0056 28606

28576

284171

284253

158

120 既設

奥多摩第1幹線

142
720 11490 357 0025 0025 φ 200 圧送 080 0025 28798

28606

285908

284187

186

166 既設

奥多摩第1幹線

143
1287 12777 281 0028 0028 350 180 084 0080 28075

28798

278948

285538

144

208 既設

奥多摩第1幹線

144
074 12851 200 0028 0028 350 1900 272 0261 27462

28075

272681

278929

158

146 既設

奥多摩第1幹線

145
064 12915 174 0028 0028 350 1400 233 0224 27103

27462

269469

272661

120

160 既設

奥多摩第1幹線

146
473 13388 281 0029 0029 350 280 104 0100 26492

27103

261740

269149

282

152 既設

奥多摩第1幹線

147
096 13484 131 0029 0029 350 180 084 0080 26303

26492

261184

261720

149

284 既設

奥多摩第1幹線



管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

5

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

148
110 13594 202 0029 0029 350 180 084 0080 26277

26303

260294

261164

212

151 既設

奥多摩第1幹線

149
113 13707 129 0030 0030 350 1000 197 0190 25889

26277

257320

260274

121

214 既設

奥多摩第1幹線

150
13707 156 0030 0030 φ 200 圧送 095 0030 25641

25889

254682

257265

152

142 既設

奥多摩第1幹線

151
062 13769 163 0030 0030 350 180 084 0080 25587

25641

253233

254013

228

204 既設

奥多摩第1幹線

152
1362 15131 82 0033 0033 φ 150 圧送 187 0033 25543

25587

254073

253953

120

176 既設

奥多摩第1幹線

153
185 15316 135 0033 0033 350 180 084 0080 25095

25543

249390

252513

120

256 既設

奥多摩第1幹線

154
15316 30 0033 0033 200 1800 182 0057 25098

25095

248832

249370

194

137 既設

奥多摩第1幹線

155
065 15381 177 0033 0033 350 180 084 0080 24970

25098

248140

248682

120

194 既設

奥多摩第1幹線

156
236 15617 231 0034 0034 350 180 084 0080 24706

24970

244501

247759

220

158 既設

奥多摩第1幹線

157
15617 355 0034 0034 φ 200 圧送 108 0034 24852

24706

247110

245552

120

130 既設

奥多摩第1幹線

158
042 15659 230 0034 0034 350 180 084 0080 24911

24852

246448

246960

230

120 既設

奥多摩第1幹線

159
090 15749 201 0034 0034 350 180 084 0080 24112

24911

236756

246428

400

232 既設

奥多摩第1幹線

160
025 15774 179 0034 0034 350 180 084 0080 23292

24112

231360

236736

120

402 既設

奥多摩第1幹線

161
064 15838 48 0034 0034 350 1800 264 0254 22768

23292

226230

230980

109

158 既設

奥多摩第1幹線

162
062 15900 95 0034 0034 350 180 084 0080 22321

22768

221388

226101

146

122 既設

奥多摩第1幹線



管記号
下流側
管記号

各 線

排　水　面　積

下  水  道  流  量  計  算  表  (奥多摩処理分区)

ha

逓　加

ha

各 線

m

延　長

最 長

m min

流
達
時
間

 /sec･ha

ﾍｸﾀｰﾙ
当たり
降水量

流出
係数

雨  水  流  出  量

各 線

雨水換算面積

ha

逓　加

ha

雨水量

/sec 人/ha

人口
密度

汚　水  流  出  量

各線

人

人　口

逓 加

人

汚水量

/sec /sec 

各 線

その他水量

/sec 

逓 加

/sec 

総水量
断　面

mm

こ
う
配

‰

計　画　下　水　管　き　ょ

流 速

m/sec /sec 

流 量 地盤高

M

管底高

M

土か
ぶり

株式会社 ＮＪＳ

m

P

備　　　考

6

※ha当り単位汚水量：0.000216 /s・ha

163
15900 13 0034 0034 250 1020 159 0078 22338

22321

218337

218472

479

448 既設

奥多摩第1幹線

流域下水道　多摩川上流幹線へ接続　タ-1-1


